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Fgns og Omegns Vandveerk + Udby og Rolund

Torben Andersen
Gl. Assensvej 51
5580 Nr. Aaby
DANEMARK

ANALYSERAPPORT

Dato
Kundenr.

05.10.2022
10053827

Ordre 2214726 Fgns og Omegns Vandveaerk + Udby og Rolund - DGU 135.285
Analyse nr. 689892 Grundvand
Projekt 4206 Fgns og Omegns Vandveaerk + Udby og Rolund
Boringskontrol
Prgvens ankomst 28.09.2022
Prgvetagning 27.09.2022 10:30
Prgvetager 853
Formal Boringskontrol, drikkevandsindvinding
Omfang Ikke oplyst
Udtagningssted Fogns og Omegns Vandveerk + Udby og Rolund
Pragvetagningssted Boring 3
Anlaegs-ID 135.285
Pavisnings-  Kvantifi-
Enhed Resultat greense  ceringsgr. Metode
Fysisk-kemisk Parameter
Temperatur (Feltmaling) °C \ 9,6 . o0 | | DIN 38404-4 : 1976-12 |
Anion
[Chlorid (Cl) mg/l \ 196/ 033 | 1] | DINISO 15923-1: 2014-07 |
Kation
'Ammonium (NH4) 'mgl/! \ 10 0,005 | 0,02 ]| | DINISO 15923-1 : 2014-07 |
Pesticider og nedbrydningsprodukter
[Desphenyl-Chloridazon g/l \ <0,01 (LOD)| 0,01 | 0,03 | | DIN 38407-36 : 2014-09 |

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgraensen.

Parameterspecifik analytisk maleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de
rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgreense. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne
er generelt baseret pa Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til maleusikkerhed

Prgvetagning er udfgrt i henhold til: DIN 38402-13 : 1985-12

Testens begyndelse: 28.09.2022
Testens afslutning: 05.10.2022

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. | tilfaelde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prgveudtagning, gaelder de rapporterede
resultater for preven som modtaget. Mangfoldiggerelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne pa
denne analyserapport bliver afrapporteret pa en forenklet made i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifalge
ordrebekraeftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 198 696 523

Geschaftsfuhrer

Dr. Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke
Dr. Stephanie Nagorny

Side 1 af 2
N2
SN2,
—e
jlacwrs (( DAKKS
",,//,3\3\ Deutsche

il W Akkreditierungsstelle

D-PL-14047-01-00



DOC-27-16582061-DA-P2

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)".
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